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PrzewodniczEcY RadY GminY

w Boleslawcu

stosowniedownioskuzto2onegonasesjiwdniu2Tczerwca2019wspraw|e
zakres6w czynnoSci pracownik6w gospodarczych oraz konserwator6w

hydroforni i oczyszczalni Sciek6w uprzejmie informujq '2e 
pracownicy

gospodarczy zajmujq siq gl6wnie pracami porzqdkowymi na terenie gminy oraz

pracami gospodarczymi zwiqza nymi z utrzymaniem inf rastruktury komunalnej'

Ponadtozalqczamzakresyczynno5cikonserwator6woczyszczaIni6ciek6w

oraz konserwator6w hydroforni i sieci wodociqgowych'

Z powa2aniem

M a kowka



ZAKRES OBOWIAZKOW KONSERWATORA WODOCL4GU

l. Obsluga urz4dzef Stacji Uzdatniania Wody zgodnie z instrukcj4
obslugi.

2. IJtrzymyw anie w sprawno3ci technicznej wszystkich urz4dzeri Stacj i

Uzdatniania Wody w szczeg6lno3ci poprzez;
- bie2;4cq obserwacjg i konserwacjg
- bie?qce i planowe naprawy

3 . P rzestrzeganie re2imu technologi cznego Stacj i Uzdatn iania Wody
w szczeg6lno5 ci przez:
- plukanie od2elaziaczy
- regulacjg pracy areatora
- regulacjg pracy hydrofor6w (pomp hydroforowych )

4. Prowadzenie dokumentacji pracy Stacji Uzdatniania Wody.

5. Prowadzenie regulamych odczyt6w licznik6w:
- zuirycia energii elektrycznej
- produkcji wody surowej
- produkcji wody uzdatnionej

6. Utrzymanie budynk6w i budowli Stacji Uzdatniania Wody w nalezytym sta-

nie technicznym i uZytkowym przezi
- utrzymanie wlaSciwej temperatury
- utrzymaniewla6ciwej wilgotno6ci
- konserwacjg, remonty

T.lJtrzymanie obiektu Stacji Uzdatniania Wody w naleZytym ladzie i porz4dku'

8. Prowadzenie ksiqzki eksploatacji studni glgbinowych w tym regulamych
pomiar6w lustra wody.

9. Stala kontrola stanu technicznego sieci, przylqczy i okresowa kontrola
wodomierzy.

10. Konserwa cja urz4dzeit sieci wodoci4gowych i usuwanie drobnych awarii.

11. Odbi6r wykonanych nowych przyl4czy i plomb wodomierzy z instalacj4.

12. Bezzwlocznego informowania o niesprawno6ciach urz4dzeh na sta-

nowisku ds.ochrony Srodowiska.
13. W razie awarii wymagaj4cej pomocy do jej usuwania wzywanie firmy

wskazanej przez Urzqd Gminy w Boleslawcu.
I 4. Nadzorowanie nad usuwaniem awarii dokonanych przez firmg wym.

w pkt.l3 (potwierdzanie czasu pracy oraz zastosowanych material6w).

15. Przestrzeganie przepis6w bhp.



ZAKRES CZYNNOSCI
konserwatora oczyszczalni riciek6w w Boleslawiec'

l.Calodobowa obsluga wzqdzefi technicmych na oczyszczalni Sciek6w

i przepompowniach (poza godzinami pracy tylko w przypadku awarii)

2. Obsluga vrz4dzeioczyszczalni i przepompowni zgodnie z instrukcj4

oczy szczalni i urz4dze.f' .

3 . Utrzymanie w sprawnoSci technicmej wszystkich utz4dzeh oczyszczalni

i przepompowni w szczeg6lno6ci poprzez : - bie2qc1 konserwacj g

- bieZqce naprawy i remontY.

4. Nadz6r nad prawidlowym przebiegiem proces6w technologicmych ocryszcza-

lni w celu uzyskania okreslonych dla oczyszczalni parametr6w Sciek6w

oczyszczonych.
5.Przyjmowanie Sciek6w dowozonych tylko od przewolnik6w upowa2nionych

ich kontrola, rejestracja i przyjmowanie oplat.

6.Utrzymanie ladu i porzEdku na terenie calego obiektu oraz czystoSci

pomieszczeri.
7.-Prowadzenie dokumentacji pracy oczyszczalni w tym pomiar6w wg instrukcji

oczyszczalni.
8.Prowadzenie rejestr6w:

- odczytu licmik6w ztr|Tcia energii elektrycznej na oczyszczalni ofaz Ia
pompowniach,

- ilo36 dostarczonych i odprowadzonych Sciek6w'
g.Kontrola sieci kanalizacyjnej studzienek.

l0.Przestrzeganie instrukcji obslugi urz4dzefi, przepis6w b' i p'poz'

| 7 .Zabezpieczenie obiektu przed dostqpem os6b nieupowaZnionych'

l2.Bezzwloczne zgloszeniJ nieprawidlowo6ci w funkcjonowaniu oczy szczalni

stanowisku inspektora ds.ochrony Srodowiska.

l3.Wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawca'

l4.BezpoSrednio podlega Pan W6jtowi Gminy.
15. iesi Pan odpowiedzidtny zacaloksztatt pracy powierzonej na oczyszczalni

3ciek6w. Za niewlasciwe wykonywanie powierzonych obowi4zk6w ponosi

Pan peln4 odpowiedzialnoS6.




